
30.03.2006 Klei/Schm 1/1R

Einsatzbeispiel

Skizze:

nicht maßstäblich

Strunden 2.30.3.2006
Strunden 2.30.3.2006

87° Abzweig DN 100/100
Art.Nr. 00200.DD0x

Stopfen DN 100
Art.Nr. 00800.100x

Schalungsglocke DN 100
Art.Nr. 18100.100x

D
N

 1
00

Für jede Muffenverbindung ist eine Dichtung DN 100, Art.Nr. 00911.100x zuberücksichtigen

Deckendurch DN 100 m. Sperrflansch
Art.Nr. 18130.100x

Rainstar oh. Aufkantung DN 100
Art.Nr. 01392.100x

Bei einer wirksamen Falleitungslänge von 4,20 m besitzt dieser Ablauf gemäß Prüfung DIN EN 1253
eine Literleistung von bis zu 21,7 l/s
Eine Begleitheizung sollte berücksichtig werden.


