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Vorteile:
• mit Anschlussgewindemuffe
• mit Gewindestift oder Stockschraube
• ohne / mit Schalldämmung
• rund DN 40 - DN 100, mit geprüfter Rohrhaltekraft
• aus Stahl, galvanisch verzinkt

Laborbericht

LORO-X Rohrschellen
Laborbericht vom 22.02.2021
Prüfgrund: Rohrhaltekraft von LORO-Rohrschellen
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Nennweite Artikelnummer 
Rohrschellen

Schrauben M8 
Anzugsdrehmoment

Fa,z (N)

DN 40 00973.040X 10 Nm 2000

DN 40 00973.040X 20 Nm 2800

DN 50 00973.050X 10 Nm 1400

DN 50 00973.050X 20 Nm 2200

DN 70 00973.070X 10 Nm 1700

DN 70 00973.070X 20 Nm 3200

DN 80 00975.080X 10 Nm 2800

DN 80 00975.080X 20 Nm 4800

DN 100 00975.100X 10 Nm 1500

DN 100 00975.100X 20 Nm 2200


